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PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY W LUBANIU
POWIATOWA  STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  W  LUBANIU

ul. Bankowa 9b,  59-800 Lubań,
ePUAP: PSSE_Luban      ADE: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19

e-mail:  psse.luban@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-luban
tel. centrala 075 646-40-43,  Fax 075 646-40-43

REGON: 000305722      NIP: 613-10-19-782

Lubań, dnia 28 marca 2025 roku
HK.9011.1.24.2025
(znak sprawy)

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
      ul. 11 Listopada 35

                                                                           59-850 Świeradów-Zdrój

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
Z WODOCIĄGÓW SIECIOWYCH: WRZOS, BRONKA CZECHA, ŁUŻYCA, CZARNY 

POTOK, TERESA BRUNON STEFAN ZA ROK 2024

(miejscowość w strefie zaopatrzenia ww. wodociągów: Świeradów-Zdrój)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 
r., poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

- § 22, w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu oraz w ramach wewnętrznej kontroli przez 
zarządcę wodociągu – Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój 
informuje, że jakość wody z wodociągów sieciowych Wrzos, Bronka Czecha, Łużyca, Czarny Potok, 
Teresa Brunon Stefan w roku 2024 spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                     
w Lubaniu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 26 próbek wody do 
badań, zarządca wodociągu pobrał 28 próbek wody do badań, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2294). Po dokonaniu analizy sprawozdań stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:
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- w wodociągu sieciowym Bronka Czecha stwierdzono przekroczenie manganu i  dwukrotne 
przekroczenia pH;

- w wodociągu sieciowym Łużyca stwierdzono przekroczenie glinu, mętności, chloroformu oraz 
dwukrotnie obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu Escherichia coli i enterokoków 
kałowych; 

- w wodociągu sieciowym Wrzos stwierdzono dwukrotne przekroczenie mętności, pH, glinu  oraz 
obecność Clostridium perfringens, bakterii grupy coli, i enterokoków kałowych, w przypadku 
przekroczenia parametrów mikrobiologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu 
wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w tym zakresie; 

- w wodociągu sieciowym Teresa Brunon Stefan na przestrzeni roku dwukrotnie odnotowano 
przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. bakterii grupy coli i enterokoków i jeden raz bakterii 
Eschericha coli, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu wydał 
komunikaty o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, Dodatkowo przekroczone były również 
parametry takie jak glin, pH, mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu wydawał decyzje 
administracyjne stwierdzające brak przydatności wody do spożycia oraz decyzje warunkowo 
dopuszczającą wodę do spożycia w tym zakresie. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu 
ponownych badań laboratoryjnych potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami ww. rozporządzenia. 

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zarządca nie przedstawił oceny ryzyka, o której mowa w §12 ww. rozporządzenia. 

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody;

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych;

- stwierdzenia, iż zdarzenia związane z wystąpieniem przekroczeń miały charakter incydentalny 
oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze;

- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie 
publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia, uznając wodę dostarczaną 
konsumentom za bezpieczną.  

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Lubaniu
Honorata Stachowicz

/wydano w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Adresat (e-Doręczenia);
2.  aa.
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