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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 644729/26/TYC

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
URZAD MIASTA W SWIERADOWIE -ZDROJU Opis prébki: WODA SUROWA
ul. 11 Listopada 35 SWIERADOW-ZDROJ ,CZARNY POTOK” Woda surowa (Czarny Potok)

59-850 Swieradéw-Zdréj

Data przyjecia probki 20.07.2026 Stan probki: bez zastrzezen
Numer prébki: 644729/26/TYC
Data rozpoczecia badan 20.07.2026
Data zakonczenia badan 13.08.2026
Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data sprawozdania z badan 13.08.2026

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokét poboru prébek nr: 4/1590/20/07/2026

Data poboru: 20.07.2026

Punkt poboru, miejsce poboru: SWIERADOW-ZDROJ ,CZARNY POTOK” Woda surowa (Czarny Potok), 59-850 Swieradéw Zdrdj
ID Prébkobiorcy: 1590

Rodzaj badania .
Metoda Jednostka Wynik
* 6) 8)

Temperatura °C 78404

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia)

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308-1:2014- jtk/100 ml >100
12/A1:2017-04

* Liczba Escherichia coli w 100 ml @

PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308-1:2014- jtk/100 ml 21[3; 39]
12/A1:2017-04
* | i A 3)

Liczba enterokokow katowych w 100 ml itk/100 m 9[0; 35]

PN-EN ISO 7899-2:2004

%1 . P ° 3)
Il:;lr\(l:_zé)'e\lj ng%ozrggglgaow w22°Cpo72hw1ml jtk/ml 194 [138; 250]

*Smak ?
PB-201 wyd. 2 zdn. 17.10.2025

* Zapach - nie stwierdzono obcego zapachu
PB-201 wyd. 2 zdn. 17.10.2025
* Metnosé
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.38+0,12
* Barwa
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt 5x1
7887:2012/Ap1:2015-06
pHY . 59+0,1

PN-EN ISO 10523:2012
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. - 7
* id?

bot0s rvr\]/;;jd. | 2 dn.25.06.2020 Hg/! <0,05(0,05£0,02)
* Zawarto$¢ pierwiastkow *

PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Antymon (Sb) ug/l < 0,20 (0,20 £ 0,02)
Arsen (As) ug/l 0,77 £ 0,11

Bor (B) mg/| 0,0043 + 0,0006
Chrom (Cr) ug/l <0,10 (0,10 £ 0,01)
Glin (Al) ug/l 247 £ 35
Kadm (Cd) pg/l <0,10 (0,10 £ 0,01)
Magnez (Mg) mg/| 0,28 + 0,05
Mangan (Mn) ug/l 1712

Miedz (Cu) mg/| 0,00022 + 0,00003
Nikiel (Ni) pg/l 0,54 + 0,08
Otléw (Pb) ug/l 0,46 + 0,06
Rte¢ (Hg) pg/l < 0,050 (0,050 + 0,010)
Selen (Se) ug/l 0,40 + 0,06
Sod (Na) mg/| 21+03
Srebro (Ag) mg/| < 0,00050 (0,00050 + 0,00008)
Zelazo (Fe) g/l 27+4
Uran (U) ug/l 0,25 + 0,07
* Stezenie anionéw

PN-EN ISO 10304-1:2009
Azotany mg/| 1,604
Azotyny" mg/l < 0,05 (0,05 + 0,02)
Fluorki mg/| 0,10 £ 0,03
Siarczany mg/| 7,3+1,7
Chlorki® mg/| <2,0(2,0£0,5)
* Lotne zwiazki organiczne

PN-EN ISO 15680:2008

1,2-Dichloroetan (EDC) pg/l <1,0(1,0£0,4)
Benzen ug/l <0,5(0,5+0,2)
Bromodichlorometan g/l <1,0(1,0+0,4)
Chlorek winylu (CV) ug/l <0,2(0,2+0,1)
Chloroform ug/l <1,0(1,0+0,4)
Trihalometany ogétem ug/l <4,0(4,0+1,6)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ug/l <2,0(2,0+£0,8)
* : 1

PN.EN 11206:2013.07 ho/ <3@=1)
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* Cvianki P 1
é’é{?’;ﬁ' mljnel sz:|wnl.al1Z 5?.%%.201 1 Hg/l <5(55+1)

* Epi 1)
Egl-ﬂ?/rggng.au 2 dn. 20.10.2014 Hg/! <0,05(0,05£0,02)

* Pestycydy chloroorganiczne *
PN-EN ISO 6468:2002

Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
alfa - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
beta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004)
cis-Chlordan pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
delta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
Dieldryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
Endryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004)
gamma - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
HCB pg/l < 0,010 (0,010 £+ 0,004)
Izodryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
op'DDD pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
op'DDE pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
op'DDT pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
pp'DDD pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
pp'DDE pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004)
pp'DDT pg/l < 0,010 (0,010 £+ 0,004)
Suma pestycydodw chloroorganicznych z obliczen pg/l < 0,050 (0,050 + 0,020)
trans-Chlordan ug/l <0,010 (0,010 + 0,004)
Heptachlor ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004)
Epoksyd heptachloru ug/l <0,010 (0,010 + 0,004)

* Liczba Clostridium perfringens (tgcznie z przetrwalnikami) w

100 ml jtk/100 ml 0
PN-EN ISO 14189:2016-10

* Stezenie kationéw
PN-EN ISO 14911:2002

Jon amonowy™ mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02)
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (z obliczen) mg/l CaCOs 16+4

* Stezenie i zawartos¢ ogélnego wegla organicznego (OWO)
PN-EN 1484:1999

Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/| 1,91+£042
* Indeks nadmanganianowy
PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz 1,9£0,7
* Stezenie chloramin ®
PB-469 wyd. | z dn. 08.01.2021 na podstawie metody HACH mg/| <0,05(0,05+-0,01) + -
nr 10200
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* Suma chloranéw i chlorynow
PN-EN ISO 10304-4:2002

Chloryny mg/| < 0,05 (0,05 + 0,02)
Suma chloranéw i chlorynow mg/| <0,10 (0,10 £ 0,04)
Chlorany mg/| < 0,05 (0,05 + 0,02)
*Ozon®

PB-468 wyd. | z dn. 03.06.2021 mg/l <0,03(0,03+-0,01) £ -

* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA
PN-EN ISO 17993:2005

Benzo(a)piren ug/l < 10,0025 (0,0025 £ 0,0012)
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,005)
* 8)

PE-366 wydl 12 dn. 18.11.2024 mol =005(0.05+-0.01) -
* # Suma PFAS @

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026

PFBS (Kwas perfluorbutanosulfonowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFBA (Kwas perfluorbutanowy) ug/l < 0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluorodekanosulfonowy (PFDS) pg/l < 0,0010 (0,0010 + 0,0005)
PFDA (Kwas perfluorodekanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluorododekanosulfonowy (PFDoDS) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFDoDA (Kwas trikozafluorododekanowy) ug/l < 10,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFHxS (Kwas perfluorheksanosulfonowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFHxA (Kwas undekafluoroheksanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFHpS (Kwas perfluoroheptanosulfonowy) ug/l < 0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFHpA (Kwas perfluorheptanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluorononanosulfonowy (PFNS) ug/l < 0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFNA (Kwas perfluorononanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFOS (Kwas perfluorooktanosulfonowy) ug/l < 0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFOA (Kwas perfluorooktanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluoropentanosulfonowy (PFPeS) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFPea (Kwas perfluoropentanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluorotridekanosulfonowy (PFTrDS) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA) ug/l < 0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Kwas perfluoroundekanosulfonowy (PFUNDS) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
PFUNDA (Kwas perfluoroundekanowy) ug/l <0,0010 (0,0010 £ 0,0005)
Suma PFAS pg/l < 0,020 (0,020 £ 0,010)
* H 5)

glslsg?-TOAwyd. 2 7 dnia 09.01.2023 Hg/! <0,10(0,10£0,04)

* # Suma kwaséw halogenooctowych °
PB/PCh-50 wyd. 1 z dnia 01.07.2021

Kwas dibromooctowy ug/l <10(10+4,9)

Strona 4/5

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



. PCA

& \—/ 7 POLSKIE CENTRUM

I3l HAMILTON FOSFA (s <

Ny %
>

ANALYST BADANIA

AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 644729/26/TYC

Kwas dichlorooctowy ug/l <10 (10 = 2,6)

Kwas monobromooctowy ug/l <10(10 £ 3,5)

Kwas monochlorooctowy ug/l <10(10 £ 3,8)

Kwas tréjchlorooctowy ug/l <10(10 £ 3,4)

Suma kwasow halogenooctowych (z obliczen) ug/l <10(10+£5,0)

* # Mikrocystyna-LR ®

PB/PCH-3 wyd. 3 z dnia 01.10.2018
Mikrocystyna LR ug/l <0,10 (0,10 £ 0,03)

" Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody jest jednoczesnie granicg oznaczania iloSciowego wyznaczong przez
Laboratorium.
2 Nie zbadano smaku ze wzgledu na stwierdzone przekroczenie parametréw mikrobiologicznych.

3 Podana niepewnos$¢ pomiaru (jesli nie okreslono inaczej) to niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana z zastosowaniem podejscia
catosciowego wg PN-EN ISO 29201:2022-02 dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Oszacowana niepewnosé nie
uwzglednia etapu pobierania prébek.

4 Pomiar pH wykonany w temperaturze 15-25°C.

5 Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru nie obejmuje pobierania probki.
6 Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

) Dla matrycy woda powierzchniowa i woda podziemna wynik przewodnosci elektrycznej wtasciwej kompensowany jest do temperatury
20°C. W przypadku pozostatych matryc kompensowany jest do temperatury 25°C.
8  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

Badanie: Bisfenol A wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 700

Badanie: Mikrocystyna-LR wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 700

Badanie: Suma kwasow halogenooctowych wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 700
Badanie: Suma PFAS wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 700

Autoryzowat sprawozdanie z badan:

ID: 295, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

ID: 352, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 405, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 492, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Sensorycznych

ID: 548, Kierownik Sekcji Autoryzacji, Sekcja Autoryzaciji

ID: 575, p.o. Kierownika Sekcji Autoryzacji, Pracownia Mikrobiologii

ID: 660, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspotpracy z Laboratoriami
ID: 806, Specjalista Sekcji Pobierania Probek, Sekcja Poboru Probek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowana pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
RzemiesInicza 9, 62-081 Przezmierowo

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do pobranych i badanych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewno$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspdiczynnika rozszerzenia

k=2 i poziomu ufno$ci 95% oraz uwzglednia niepewno$¢ pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S.Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptaciji

wedtug wytycznych  ILAC-G8:09/2019. Jesli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawce nie okreslono kryterium dla danego badania lub badan w analizowanej matrycy, stwierdzenie

zgodno$ci nie jest mozliwe. Jezeli w kolumnie ,wynik” przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>” oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany =z dolng lub gérng granica zakresu
pomiarowego metody. Jesli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewno$¢ pomiaru, to dotyczy ona wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego metody. W
przypadku gdy Laboratorium opiera si¢ na rezultacie badania, w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci” przedstawia opini¢ i interpretacje. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez
pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z o0.0. Odpowiedzialno$¢ J.S.Hamilton Poland Sp. z o.0. jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z o.0. nie
zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientdw, podwykonawcoéw, zewnetrznych dostawcéw ustug iinne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje si¢ w dokumencie PCA —
DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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